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¿Por qué analizamos el 
agua potable?

R eport e d e l a calidad 
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Información para Personas 
con Problemas de Salud
lgunas personas pueden ser más susceptibles a los contaminantes 
en el agua potable que la población en general. Por ejemplo,

las más susceptibles a infecciones son aquellas con un sistema 
inmune delicado, incluso las personas con cáncer y en tratamiento de 
quimioterapia, las personas que se les hizo un transplante de un 
órgano, las personas con VIH o SIDA o algún otro problema 
médico del sistema inmune, algunas personas ancianas y bebes.
Estas personas deben consultar con su médico si tienen dudas. 
Usted puede obtener las normas para reducir el peligro de infección 
por Cryptosporidium u otros contaminantes microbianos de la 
USEPA y el Centro para el Control de Enfermedades (sus siglas 
en inglés CDC) llamando a la Línea Telefónica de Agua Potable al 
(800-426-4791). Recuerde que el agua de la Ciudad cumplió con 
todas las normas federales y estatales para el año 2019. 
Criptosporidio es un germen microbiano encontrado en agua superfi-
cial por todo Estados Unidos. Nuestro monitoreo ha indicado la 
presencia de este organismo en la fuente de agua superficial. La 
planta de tratamiento de la ciudad de Watsonville remueve el cripto-
sporidio a través de filtración efectiva.  Métodos de prueba actuales 
no pueden detectar si el organismo está muerto o si es capaz de causar 
enfermedades. La ingestión de criptosporidio puede causar cripto-
sporidiosis, una infección abdominal. Síntomas incluyen nauseas, 
diarrea, y dolor abdominal. Personas sanas pueden sobrepasar esta 
enfermedad en unas semanas. Pero, personas con un sistema inmune 
comprometido, infantes o niños pequeños, y personas de edad 
avanzada están con riesgo de desarrollar enfermedades que ponen en 
riesgo la vida. Es recomendado que personas con un sistema inmune 
comprometido consulten un doctor para aprender que medidas deben 
tomar para prevenir infecciones.  El criptosporidio debe de ser ingeri-
do para causar enfermedades, y puede ser difundido por otras 
medidas. 

La Ciudad de Watsonville está orgullosa de
informarle que el agua suministrada por nuestro
Departamento de Utilidades cumplió con todas
las normas federales y estatales para el agua
potable durante 2019. 

as fuentes de agua potable (tanto el agua corriente como el agua embotellada)
incluyen ríos, lagos, arroyos, lagunas, reservorios, manantiales y pozos. Al

corer el agua sobre la superficie de la tierra o por debajo del suelo, disuelve los 
minerales presentes naturalmente y puede arrastrar sustancias originadas por la 
presencia de animales o de la actividad humana. Los agentes contaminantes que 
pueden encontrarse en el agua antes del tratamiento de ésta, incluyen: 
�������‡��Agentes contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden
   provenir de plantas depuradoras de aguas residuales, sistemas sépticos,
   operaciones agropecuarias, y fauna y flora silvestre.
�������‡��Agentes contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden
   estar presents naturalmente o pueden surgir como consecuencia de la
   escorrentía pluvial de las zonas urbanas, descargas de aguas residuales
   industrials o domésticas, producción de petróleo y gas, y actividades de
   minería o agricultura.
�������‡��Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas fuentes, por
   ejemplo, agricultura, escorrentía pluvial de las zonas urbanas y usos
   residenciales.
�������‡��Agentes contaminantes químicos orgánicos, incluidos productos
   químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de procesos
   industriales y de la producción petrolera, y también pueden provenir de
   estaciones de servicio, escorrentía pluvial de las zonas urbanas, uso agrícola
   y sistemas sépticos.
�������‡��Agentes contaminantes radiactivos, que pueden estar presentes
   naturalmente o que pueden surgir como resultado de la producción de
   petróleo y gas, y actividades de minería.

Para garantizar que el agua corriente sea saludable para el consumo, la Agencia 
de Protección Ambiental de los EE. UU. (U.S. Environmental Protection 
Agency, USEPA) y el State Water Resources Control Board prescriben reglam-
entaciones que limitan la cantidad de ciertos agentes contaminantes en el agua 
suministrada por los sistemas públicos de abastecimiento de agua. Las regula-
ciones estatales también establecen límites para los agentes contaminantes del 
agua embotellada ya que deberán proveer el mismo nivel de protección a la 
salud pública.

Es rasonable que el agua potable, incluso la embotellada, contenga por lo menos 
cantidades pequeñas de algunos contaminantes.  La presencia de contaminantes 
no significa un peligro para la salud. Puede obtener más información tocante los 
contaminantes y los posibles efectos a la salud llamando a la Línea Telefónicade 
Agua Potable de la USEPA al (1-800-426-4791).  
    



Notas al pie de la tabla
1. El límite de 1,300 ppb (cobre) & 15 ppb 
(plomo) están en el 90avo percentil después de 

no se han detectado en los sistemas de agua, 
pero pudiera ocurrir a causa de la oxidación de 
la plomería de las casas. En 2019 se tomaron 
muestras de 30 lugares.
2. El Estado nos permite monitorear ciertos 
contaminantes menos de una vez por año porque 
las concentraciones de estos contaminantes no 
cambian con frecuencia. Algunos de nuestros 
datos, aunque representativa, tienen más de un 
año.
3. El acatamiento basado en la presencia de la 
bacteria de coliforme debe ser menos del 5% de 
la distribución de las muestras colectadas en un 
mes.
4. El total de los trihalometanos son la suma 
de cloroformo, bromodichlorometano, 
dibromochlorometano y bromoform.
5. Turbidez es la medida de la nubedad del agua. 
La monitoreamos ya que es un buen indicador 

La turbidez se mide en unidades de turbidez 
nefelométricas (UTN).
6. La Norma de Cumplimiento de la Técnica de 

de las medidas que se examinan cada mes y no 
deberá en ningún tiempo exceder el 5.0 UTN.
7. La Norma de Cumplimiento de la Técnica de 
Tratamiento: 5.0 UTN para agua que no ha sido 

8. Divider por 17.12 para convertir ppm a los 
granos como CaCO3.

La Evaluación 
Fuentes del Agua

La Evaluación Fuentes del Agua es un 
inst rumento ut il izado para identif icar 
potenciales de contaminación en nuestros 
suminist ros de agua potable. Es muy 
importante señalar que la Ciudad de 
Watsonville cumple con todos las leyes 
establecidas para la provisión de agua 
potable del Estado de California. Durante de 
marzo del 2013 se desarrollo una evaluación 
sobre el sistema de agua potable de la Ciudad. 
La evaluación concluyo que nuestras fuentes 
de agua son vulnerables a las actividades 
relacionadas con nitratos, tales como: canales 
de desagüe agrícola, fertilizantes y aplicar 
pesticidas en cultivos de riego. Asimismo, 
nuestras fuentes de agua son más vulnerables 
a gasolineras, tanques de combustible que 
históricamente han demostrado fugas de gases 
contaminantes, instalaciones de empresas 
de servicios públicos, fosas sépticas, e áreas 
recreativas. 

La Ciudad trabaja conjuntamente con las 
agencias del Estado para garantizar que 
se toman las medidas adecuadas y rápidas 
para la limpieza de las posibles fuentes de 
contaminantes tales como terrenos donde 
existen tanques subterráneos con fugas. 
Consecuentemente, nuestro programa ha 
protegido muy eficazmente las fuentes de 
agua municipal. Puede encontrar una copia de 
la evaluación total en la Biblioteca Principal 
de la Ciudad, ubicada en el 275 de la calle 
Main Street. Si gusta puede solicitar una 
copia del resumen de la evaluación por correo 
comunicándose con Beau Kayser a 768-3193.

Información de la calidad
del agua del 2019

Esta tabla enumera las sustancias detectadas de las mas que 
2,000 muestras que se efectuaron durante el año 2019.

Arsénico. Aunque el agua potable cumple con las normas federales y estatales de 
arsénico, ésta contiene niveles bajos de arsénico. Las normas buscan un equilibrio entre 
lo que se conoce hasta ahora sobre los efectos posibles del arsénico en la salud y los 
costos de remover el arsénico del agua potable. USEPA continua con las investigaciones 
de los niveles bajos del arsénico en la salud, el cual es un mineral conocido como 
causante de cáncer en altas concentraciones y se vincula con otros efectos a la salud 
tales como daños a la piel y problemas circulatorios.

Plomo.  Si está presente, el plomo en niveles elevados puede causar problemas serios 
a la salud, especialmente a mujeres embarazadas y niños pequeños.  El plomo que se 
encuentra en el agua potable proviene de la tubería y plomería de su casa. La Ciudad 
de Watsonville es responsable por proveer agua potable de la más alta calidad, pero 
no puede controlar la variedad de materiales que se utilizan en la plomería. Si no habré 
las llaves de su casa por varias horas, puede minimizar el riesgo de exponerse al plomo 
dejando correr el agua entre 30 segundos a 2 minutos antes de tomar o usar el agua para 
cocinar. Si está preocupado por el nivel de plomo en su agua puede hacer una prueba. 
Para información sobre el plomo en el agua potable, tipos de pruebas disponibles, y 
sugerencias en cómo minimizar su exposición hable a Safe Drinking Water Hotline (línea 
telefónica de agua potable segura) o visite el sitio http://www.epa.gov/safewater/lead.

Nitratos: El nitrato en el agua potable a un nivel de más de 10 mg/L es un riesgo para 
la salud en los niños menores de 6 meses de edad. Tales niveles de nitrato en el agua 
potable puede interferir con la capacidad de la sangre de portar el oxigeno, que resultaría 
que la piel se pusiera azul. Los niveles de nitrato de más de 10 mg/L pueden también 
afectar la habilidad de la sangre de portar el oxigeno en otros individuos, así como las 

cuidando a un niño o si esta embarazada, debe consultar su proveedor de cuidado de 
salud. Los niveles de nitrato pueden subir rápidamente por intervalos cortos de tiempo 
a causa de la lluvia o la actividad agrícola. 

Meta de la Salud Pública (MSP): El nivel más 
bajo de un contaminante en el agua potable bajo 
el cual no se conoce o se espera que haya peligro 
a la salud. El MSP se calcula por la Agencia de 
la Protección del Medio Ambiente de California.
Meta Máxima Del Nivel de Contaminación 
(MMNC): El nivel más bajo de un con taminante 
en el agua potable bajo el cual no se conoce o se 
espera que haya peligro a la salud. El MMNC 
es calculado por la Agen cia de la Protección del 
Medio Ambiente.
Nivel Máximo de Contaminación (NMC): El 
nivel más alto de un contaminante que se permite 
en el agua potable. El NMC prima rio se establece 
lo más cerca de los MSP’s (o MMNC’s) como sea 
práctico económi camente y tecnológicamente. Los 
MCLs secundarios se establecieron para proteger 
el olor, sabor y apariencia del agua. 
Nivel máximo de desinfectante residual 
(MRDL): El nivel más alto de desinfectante per-
mitido en el agua potable.  Existe evidencia que 
indica que es necesario añadir un desinfectante para 
el control de contaminantes microbianos.

Meta para nivel máximo de desinfectante residual 
(MRDLG): El nivel de desinfectante de agua potable 
por debajo de la cantidad que no se reconoce o se 
espera riesgo alguno para la salud.   Los estándares 

desinfectantes para el control de contaminantes 
microbianos.
Norma Primaria del Agua Potable (NPAP): NMC 
para los contaminantes que afectan la salud junto con 
los requisitos en materia de informes e inspecciones. 
Nivel de Acción Reglamentaria (NAR): La con-
centración de un contaminante, que cuando es ex-
cedida, causa que se efectúen tratamientos u otros 
requerimientos al sistema del agua. 
Técnica de Tratamiento (TT): Un proceso que es 
requerido con el propósito de reducir el nivel de un 
contaminante en el agua potable.
NA: no es pertinente  
ND: no es detectable
ppb: partes por mil millones o microgramos por litro
ppm: partes por millón o milegramos por litro
ppm: partes por trillón o nanogramos por litro
pCi/l: una medida de radiación

Términos y abreviaciones 
usadas en la tabla a la izquierda



     

Substance (units) 
Sustancia  (unidad)

        
  (ppt) NA        0 - 120 4           No Industrial sources

Quimicas industriales
Molybdenum (ppb)
Molibdeno (ppb) NA        0 - 4.6  2.0           No Leaching from natural deposits

Lixiviacion de depositos naturales

  Strontium (ppb)
  Estroncio (ppb)  NA             220 - 530            333                                                   No

Leaching from natural deposits
Lixiviacion de depositos naturales

Vanadium (ppb)
Vanadio (ppb) NA       0.52 - 5.8  3.4           No

Leaching from natural deposits
Lixiviacion de depositos naturales

When rainfall hits the ground in the Pajaro Valley, a 
portion of the water is absorbed into the ground and 

eventually reaches the groundwater table. City-owned and 
private wells then pump the water out for residential, agricul-
tural, and business uses. About 90% of Watsonville’s water 
supply is groundwater, primarily taken from the Aromas Red 
Sands Aquifer. The remainder is collected from Corralitos 
and Browns Creeks and treated at a plant in Corralitos.

The City’s water meets the strict standards set by the State. 
However, each year more water is pumped out of the ground-
water supplies than is replaced by rainfall. Over-pumping 
causes saltwater intrusion, the process where ocean water 

City is working with the Pajaro Valley Water Management 
Agency on water conservation efforts and on projects to 
increase water supplies in the Pajaro Valley. 

Cuando la lluvia cae en el suelo del Valle del Pájaro, una porción 
de la lluvia es absorbida por el suelo y ésta a la larga llega al 

subsuelo. Los pozos municipales y privados bombean el agua para 
los usos residenciales, agrícolas y comerciales. Cerca del 90% del 
suministro del agua del subsuelo proviene del acuífero Aromas 
Red Sands. El agua restante proviene de los arroyos Corralitos y el 

de Corralitos. 

El agua potable de la Ciudad excede las normas estrictas establecidas 
por el estado. Sin embargo, hay una escasez de agua en el Valle 
del Pájaro: cada año se bombea más agua del subsuelo de la que es 
reemplazada por la lluvia. El bombeo demás causa la intrusión de 

a los pozos convirtiéndolos inservibles y los echa a perder. 

¿De dónde proviene 
el agua potable?

How We Get Our Water

Ideal Goals: 
PHG or (MCLG) 
MSP o (MMNC)

Treated Groundwater  
Agua subterránea  

Range         Average
Limites     Promedio

Violation?
¿violación?

Major Sources
Origen

Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR3)*     
Monitoreo de los Contaminantes no Regulados (UCMR3)*  

 

* Unregulated contaminants are those that don’t yet have a 
drinking water standard set by USEPA. The purpose of monitor-
ing for these contaminants is to help USEPA decide whether the 
contaminants should have a standard.  For general information 
on UCMR3, visit http://water.epa.gov/lawsregs/rulesregs/sdwa/
ucmr/ucmr3 or contact EPA’s Safe Drinking Water Hotline at 
1-800-426-4791.

*Los contaminantes no regulados son aquellos que aún 
no tienen un estándar de agua potable establecidos por la 
USEPA. El objetivo de la vigilancia de estos contaminantes 
es ayudar a USEPA decidir si los contaminantes deben 
tener un estándar.  Para obtener más información acerca del 
monitoreo del UCMR visita http://water.epa.gov/lawsregs/
rulesregs/sdwa/ucmr/ucmr3/ o llama a la Línea Telefónica de 
Agua Potable al (800) 426-4791.

For more information about your water, call Beau Kayser at 768-3193. Additional copies of this report are available at City Hall, or online at www.cityofwatsonville.org/777/Water-Quality, or call 
768-3133. The City Council is the governing body for the City water system. The City Council meets on the second and fourth Tuesday of each month at 4:00 p.m. and 6:30 p.m. in the Council 
Chambers, 275 Main Street, Fourth Floor. The City welcomes your participation in these meetings.

Para recibir más información sobre el agua potable, llame a Beau Kayser al 768-3193. Las copias adicionales de este informe están disponibles en las oficinas municipales o llamando 
al 768-3133 o en linea a www.cityofwatsonville.org/777/Water-Quality. El Concilio Municipal es el cuerpo legislativo del sistema del agua potable de la Ciudad. El Concilio 
Municipal se reúne el segundo y cuarto martes de cada mes a las 4:00 p.m. y 6:30 p.m. en la Cámara del Concilio, ubicada en 275 Main Street, cuarto piso. La Ciudad les invita 
a que asistan a estas juntas.  

While the City of Watsonville uses less than 10% of the 
groundwater pumped in the Pajaro Valley, we must all 
begin to deal with the challenges created by this shortage.  
Let’s all maintain our precious resources for future genera-
tions by continuing to practice water conservation. 

Mientras que Watsonville usa menos de 10% de todo el agua  sub-
terránea en el Valle del Pájaro, todos debemos empezar a afrontar los 
retos ocasionados por la escasez de agua. Hay que mantener nues-
tros recursos para las generaciones futuras, y así hemos de 
continuar con el ahorro de agua.


